
Healthbox® 3.0
Montage-instructies • Instructions de montage 

Montagerichtlinien • Installation instructions

NL

De achterplaat kan niet losgeclipst 
worden van de behuizing.
Voor bevestiging aan de muur/plafond 
raden we aan het bijgeleverde boor-
sjabloon te gebruiken om de 4 boorgaten 
aan te duiden. 

FR

La plaque arrière ne peut pas être 
déclipsée du boîtier.
Pour montage mural/au plafond,  
nous nous conseillons d’utiliser le gabarit
de forage fourni pour indiquer les 4 trous.

DE

Die Rückplatte kann nicht aus dem 
Gehäuse entfernt werden.
Für Wand-/Deckenmontage empfehlen 
wir Ihnen die mitgelieferte Bohrschablone
zu verwenden, um die 4 Löcher 
anzuzeichnen.

EN

The rear panel cannot be removed from 
the housing.
For wall/ceiling mounting, we recommend 
to use the included drilling template
to indicate the 4 holes.
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